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INSPECCIONES PERIODICAS
Ambito de Aplicacién

\

UEGO DE , _ o
DURA Articulo 22. Inspecciones periodicas

En aquellos casos en los que la inspeccion de las instalaciones de proteccion activa
global a la seguridad contra contra incendios no esté regulada por reglamentacion especifica, los titulares de las

lance del RIPCI . . T " . ~ .
mismas deberan solicitar, al menos, cada diez afios, a un organismo de control

acreditado, (...) la inspeccion de sus instalaciones de proteccion contra incendios,

e junio de 2019 evaluando el cumplimiento de la legislacion aplicable.
POR TANTO:
Si aplica a Estab. Industriales anteriores al RD Imprescindible conocer los
2267/2004 (Sin modificacion/reforma). requisitos documentales y tecnicos
No aplica, por ejemplo, en Instalaciones qgue dicha reglamentacion
Petroliferas, GLP, etc. establece

A contar desde fecha de puesta en
servicio o finalizacion de la instalacion
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INSPECCIONES PERIODICAS

Ambito de Aplicacién

En el momento de la fecha de publicacién del RD 513/2017, el CTE no incluia
reglamentacion especifica sobre las inspecciones periodicas de las instalaciones de
proteccion contra incendios. En consecuencia, aquellas instalaciones y edificios a los
que sea de aplicacion el CTE, deberan cumplir con lo indicado en el Capitulo V
(Inspecciones Periddicas) del RD 513/2017.

No obstante se exceptia:
a) Uso administrativo con superficie construida < de 2.000 m2,

b) Uso docente con superficie construida < de 2.000 m2, SI
c) Uso comercial con superficie construida < de 500 m2,
d) Uso publica concurrencia con superficie construida < de 500 m2 vy Seguridad

f) Uso aparcamiento con superficie construida < de 500 m2, de incendio
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INSPECCIONES PERIODICAS

Alcance de la Inspeccidon

1. Sistemas de deteccion y de alarma de
incendios

2. Sistemas de abastecimiento de agua contra
incendios

3. Sistemas de hidrantes contra incendios

4. Extintores de incendio*®*

5. Sistemas de bocas de incendio equipadas
6. Sistemas de columna seca

7. Sistemas fijos de extincion por rociadores
automaticos y agua pulverizada

8. Sistemas fijos de extincion por agua
nebulizada

9. Sistemas fijos de extincion por espuma fisica

10. Sistemas fijos de extincion por polvo

11. Sistemas fijos de extincion por agentes
extintores gaseosos

12. Sistemas fijos de extincion por aerosoles
condensados

13. Sistemas para el control de humos y de calor
14. Mantas ignifugas**

15. Alumbrado de emergencia *

16. Sistemas de senalizacion luminiscente

*Nota: El alumbrado de emergencia no es
objeto de esta inspeccion, siempre y cuando
este ya haya sido inspeccionado segun su
normativa especifica.

** Aquellas instalaciones cuya unica dotacion
sean Instalaciones Maviles no requieren de
Inspeccion Periodica por parte de OCA.
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INSPECCIONES PERIODICAS

N Instalaciones existentes

UEGO DE

DURA A los equipos o sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de licencia de obra, con

anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, Unicamente les sera de

global a [a seguridad contra aplicacion aquellas disposiciones relativas a su mantenimiento y a su inspeccion.
lance del RIPCI

o Primera inspeccion
CJLLYILO 62019

Las instalaciones de proteccion contra incendios existentes con diez o0 mas anos:

a) Instalaciones con una antigliedad = a 20 afios: en el plazo de 1 afio (Hasta 12/12/18)
b) Instalaciones con una antigiedad = a 15 anos y < a 20 afnos: en el plazo de 2 afios.
(Hasta 12/12/19)

c) Instalaciones con una antiguedad = a 10 afios y < a 15 anos: en el plazo de 3 afos.
(Hasta 12/12/20)
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INSPECCIONES PERIODICAS

N Contenido/Etapas de las Inspecciones Periddicas

UEGO DE : . L . . . . ,

DURA Durante las inspecciones periodicas de las instalaciones se inspeccionara tanto el
estado de los productos (equipos y sistemas) in situ, como la documentacion aplicable

global a la seguridad contra (relativa a la puesta en servicio, mantenimiento, etc., segun apligue).

lance del RIPCI

De dichas inspecciones se levantara un acta, firmada por el técnico del OCA vy por el
titular de la instalacion, quienes conservaran una copia, gque estara a disposicion de los
servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Auténoma.

e junio de 2019

POR TANTO:

1.- Revision de la documentacidn 2.- Comprobacion del estado de los productos
(Visual v Funcional)

3.- Emision del Acta
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INSPECCIONES PERIODICAS
N Revision de la documentacion

UEGO DE Fecha de Instalacion VS Legislacion y documentacion aplicable

DURA Segtin Documento RIPCI FEDAOC 2019 04 05 Rev 5
NORMA

Condiciones técnicas de las instalaciones Marcadoproductos | Registro _ |Condiciones técnicas de las instalaciones Marcado productos

g[o’oal ala seguridad contra
lance del RIPCI

e junio de 2019

(1) Solo certificado de empresa instaladora

(2) Certificado empresa instaladora + proyecto /memoria + direccion obra

(3) Ultimos cinco afios

(4) De acuerdo con las normas de disefio vigentes en el momento de su puesta en servicio
(5) Operaciones incluidas en el RD 1942/1993 y a partir de la entrada en vigor del RD 513/2017 las de este (ltimo Escenario D
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INSPECCIONES PERIODICAS

Revision de la documentacion

A modo informativo, la posible documentacion necesaria para identificar las
instalaciones seria (Maximos):

* Licencia de edificacion, de actividad u otra documentacion que referencie la fecha de
instalacion.

*  Proyecto (o memoria, o documentacion técnica) de la instalacion contra incendios.
Proyecto de edificacion y/o de actividad.

» (Certificado/s de instalacion de la/s empresa/s instaladora/s habilitada/s, segin aplique.

* Documento de registro e inscripcion de las instalaciones y de los sistemas instalados, si
existiera.

* Contratos de mantenimiento, en su caso.

» Actas/certificados/registros del mantenimiento periédico de las instalaciones de
proteccion contra incendios.

* (Otra documentacion que pueda servir para identificar la instalacion.
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En todo caso, con o sin documentacidn, la inspeccion se debe realizar. En el caso
de que debiera haber documentacién, pero que toda ella se haya extraviado,
imposibilitando al OC identificar correctamente la instalacidn, se debera reflejar
este hecho en el acta como defecto (leve) para que se corrija si fuera necesario
(las CCAA indicardn la manera de corregirlo, que, por ejemplo, puede consistir en
gue un agente externo realice una memoria de las instalaciones existentes —/o
cual puede servir para registrar [poner en servicio] dichas instalaciones, si no lo
hicieron en su momento-Sea como sea, esté registrada o no la instalacion, debe
recordarse que la falta de documentacion o la inexactitud de esta, no exime al
titular de la responsabilidad de que sus instalaciones deban cumplir con la
legislacién que le aplique).

¢éPERO CUAL ES LA CONSEJERIA COMPETENTE??
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INSPECCIONES PERIODICAS

UECODE Inspeccidn Visual y Funcional de las Instalaciones
DURA

1.- Para verificar que las instalaciones existentes se corresponden con las que aparecen

global a la seguridad contra en la documentacion del titular.

lance del RIPCI

Instalacion conforme a Proyecto/Memoria, con lo cual, conforme en Dotacion y Disefio

e junio de 2019

Por tanto, dentro del alcance de Inspeccion por parte del O.C.A no se incluye la
evaluacion respecto a la dotacion de equipos y sistemas de PCl existentes y requeridos.

2.- Verificar que las instalaciones existentes estan en buen estado: Que funcionen vy
esten en buenas condiciones.

Por tanto, durante el transcurso de la Inspeccion, asistido por la empresa Mantenedora,
se realizaran pruebas funcionales de los sistemas/equipos existentes, segun proceda
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INSPECCIONES PERIODICAS

Emision del Acta de Inspeccion
En el momento de la realizacion de la inspeccion deben estar presentes, al menos: el
titular del edificio/instalacién (o su representante) y, en su caso, un responsable de la(s)
empresa(s) mantenedora(s).

De modo orientativo, el modelo de acta de inspeccion deberia incluir;
- Datos del OCA

- datos del Inspector,

- datos de la instalacion y de su titular,

- lista de equipos y sistemas inspeccionados (Ubicacion/delimitacidn),
- resultado de la inspeccion,

- posibles incumplimientos y plazos para su subsanacion,

- otras posibles observaciones y/o consideraciones a tener en cuenta,
- fecha y firma del técnico competente.

- firma del titular o del representante, para dejar constancia de su conformidad y de
que ha recibido los documentos
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Muchas gracias por vuestra atencion



